[bookmark: _GoBack]设备及位置明细表
	序号
	设备名称：
	型号：
	功率/容积：
	设备地点：

	1
	1#液氧罐
	CFL-10/0.8
	10.53m³
	液氧站

	2
	2#液氧罐
	FV1-10000-0001/08
	10.32m³
	液氧站

	3
	1#气化器
	QQ -2/QQN-bc
	100/50Nm/h
	液氧站

	4
	2#气化器
	QQ -2
	100Nm/h
	液氧站

	5
	1#真空泵
	XD-40
	1.5kw
	科研楼地下一层

	6
	2#真空泵
	XD-40
	1.5kw
	科研楼地下一层

	7
	二氧化碳汇流排
	GENTEC
	220VAC
	科研楼七层

	8
	1#真空泵
	Y112M-4
	4kw
	内科楼地下二层

	9
	2#真空泵
	Y112M-4
	4kw
	内科楼地下二层

	10
	3#真空泵
	Y132S-4
	5.5kw
	内科楼地下二层

	11
	二氧化碳汇流排
	EGS
	
	内科楼九层中试基地

	12
	1#空气压缩机
	Y112M-4
	4kw
	外科楼地下二层

	13
	2#空气压缩机
	Y112M-4
	4kw
	外科楼地下二层

	14
	1#空压机储气罐
	CW 90L
	90L
	外科楼地下二层

	15
	1#空压机储气罐
	CW90L
	90L
	外科楼地下二层

	16
	1#真空泵
	2BV5 131-OKC00-7F
	11kw
	外科楼地下二层

	17
	2#真空泵
	2BV5 131-OKC00-7F
	11kw
	外科楼地下二层

	18
	3#真空泵
	2BV5
131-OKC00-7F
	11kw
	外科楼地下二层

	19
	真空泵制冷机组
	FLNB 77
	
	外科楼地下二层车库

	20
	真空泵储气罐
	Y06754-63
	500kg
	外科楼地下二层车库

	21
	1#空压机
	Masch.Nr.512868
	
	外科楼十一层设备层

	22
	2#空压机
	Masch.Nr.512868
	
	外科楼十一层设备层

	23
	1#空压机储气罐
	Y05760-1
	0.5m³
	外科楼十一层设备层

	24
	2#空压机储气罐
	Y05760-2
	0.5m³
	外科楼十一层设备层

	25
	废气泵
	XGB-7
	2.2kw
	外科楼十一层设备层

	26
	二氧化碳汇流排
	CO2 500 SP-E
	220-240v~50-60Hz 3A
	外科楼十一层设备层

	27
	氮气汇流排
	NITOGEN 500 SP-E
	220-240v~50-60Hz 3A
	外科楼十一层设备层

	28
	二氧化碳汇流排
	品牌：超捷
型号：DFHLP-200
数量：2套
	/
	益园肿瘤研究所二层二氧化碳汇流排设备间

	29
	空气压缩机
	数量：2台
	/
	内科楼三层空压机组设备间

	30
	空气压缩机
	数量：2台
	/
	内科楼四段天台空压机组设备间

	31
	空气压缩机
	数量：2台
	/
	新楼空压机组设备间

	32
	真空泵
	数量：2台
	/
	新楼真空机组设备间

	33
	二氧化碳汇流排
	数量：1套
	/
	内科楼内镜室汇流排设备间

	34
	氮气汇流排
	数量：1套
	/
	新楼气体汇流排设备间

	35
	笑气汇流排
	数量：1套
	/
	新楼气体汇流排设备间

	36
	二氧化碳汇流排
	数量：1套
	/
	新楼气体汇流排设备间



















